
Приложение

к методике оценки и анализа 

показателей портфеля проектов

Шифр портфеля проектов № ПП-032-01 от «18» марта 2019 г.

«Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным

система водоснабжения и водоотведения».

1.  Наличие в открытом доступе на сайте органов местного самоуправления или ресурсоснабжающих/теплосетевой организации 

информации о доступной мощности, П-3636.

Форма предоставления данных ресурсоснабжающей / теплосетевой организации.

№ 
Наименование ресурсоснабжающей / 

теплосетевой организации 

Теплоисточник (наименование 

объекта)

Установл

енная
1 

мощность

, Гкал/час

Подключенн

ая
4 

мощность, 

Гкал/час

Доступная
5 

мощность, 

Гкал/час

При

меча

ние

Ссылка на интернет 

ресурс 

ресурсоснабжающей/ 

теплосетевой 

организации о 

размещении 

информации по п.2. 

п.3, п.4, п.5. (сайт 

РСО)

1 2 3 4 5 6

1 СГМУП «ГТС» Котельная №1 66,00 31,514 30,112

2 СГМУП «ГТС» Котельная №2 90,00 77,673 -3,198 2

3 СГМУП «ГТС» Котельная №3 90,00 86,377 -12,842 2

4 СГМУП «ГТС» Котельная №5 10,32 6,354 3,050

5 СГМУП «ГТС» Котельная №6 9,56 5,663 -0,385 2

6 СГМУП «ГТС» Котельная №7 21,60 4,559 5,939

7 СГМУП «ГТС» Котельная №9 6,02 4,291 0,733

8 СГМУП «ГТС» Котельная №13 24,00 7,011 11,345

9 СГМУП «ГТС» Котельная №14 90,00 53,051 29,040

10 СГМУП «ГТС» Котельная №21 4,52 3,261 0,893

11 СГМУП «ГТС» Котельная №22              6,45 2,250 1,920

12 СГМУП «ГТС» Котельная №23      5,16 6,351 -1,966 2
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13 СГМУП «ГТС» Котельная №24 5,50 2,085 3,076

14 СГМУП «ГТС» Котельная №25 0, 84 0,095 0,735

15 СГМУП «ГТС» Котельная №26 1,24 2,058 -0,887 2

16 СГМУП «ГТС» Котельная №27 2,40 1,023 1,303

17 СГМУП «ГТС» Котельная №28      16,00 5,296 8,194

18 СГМУП «ГТС» Котельная №29 5,16 2,391 1,989

19 СГМУП «ГТС» Котельная № 30 10,32 3,317 3,626

20 СГМУП «ГТС» Котельная № 32 1,90 1,875 -0,161 2

21 СГМУП «ГТС» Котельная № 33 5,42 3,359 0,992

22 СГМУП «ГТС» Котельная № 34   1,54 1,135 -0,147 2

83,359 3

1
Установленая мощность указана с учётом режимной наладки. 

2
Отрицательные значения резерва мощности обусловлены изначально завышенными значениями договорных тепловых нагрузок и отсутствием механизма приведения их в соответствие.

3
Величина резерва мощности приведена исходя из резерва свободной  мощности источников тепловой энергии, относящихся к балансовой принадлежности  СГМУП «ГТС»,  при этом не отражает резерва   

 пропускной способности магистральных и квартальных сетей теплоснабжения, а также резерва производительности оборудования тепловых пунктов.

4
Подключенная мощность указана по данным договорных нагрузок

5
Доступная мощность указана с учётом перспективной тепловой нагрузки по выданным техническим условиям 

№ 
Наименование ресурсоснабжающей / 

теплосетевой организации

Наименование централизованной 

системы холодного водоснабжения

Установл

енная 

мощность

, м
3
/год

Фактически 

задействован

ная 

мощность, 

м
3

Резерв мощности, 

м
3

1 2 3 4 5

1 СГМУП «ГТС» ВОС «Олимпия»
73 000 

м
3
/год

1397 м
3 16853

   

Ссылка на интернет ресурс 

ресурсоснабжающей/ 

теплосетевой организации 

о размещении информации 

по п.2. п.3, п.4, п.5. (сайт 

РСО)

6
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№ 
Наименование ресурсоснабжающей / 

теплосетевой организации

Наименование централизованной 

системы горячего водоснабжения

Установл

енная 

мощность

, Гкал/час

Фактически 

задействован

ная 

мощность, в 

2021г., 

Гкал/час

Ссылка на интернет 

ресурс 

ресурсоснабжающей/ 

теплосетевой 

организации о 

размещении 

информации по п.2. 

п.3, п.4, п.5. (сайт 

РСО)

1 2 3 4 6

1 СГМУП «ГТС» ЦТП-1 6,90 4,345 2,56

2 СГМУП «ГТС» ЦТП-2 8,50 11,76 -3,26

3 СГМУП «ГТС» ЦТП-4 8,20 4,044 4,16

4 СГМУП «ГТС» ЦТП-5 6,20 5,217 0,98

5 СГМУП «ГТС» ЦТП-6 8,50 6,237 2,26

6 СГМУП «ГТС» ЦТП-7 6,94 7,209 -0,27

7 СГМУП «ГТС» ЦТП-8 7,00 7,388 -0,39

8 СГМУП «ГТС» ЦТП-9 6,50 5,668 0,83

9 СГМУП «ГТС» ЦТП-10 6,50 2,452 4,05

10 СГМУП «ГТС» ЦТП-11 8,50 4,936 3,56

11 СГМУП «ГТС» ЦТП-12 2,96 5,298 -2,34

12 СГМУП «ГТС» ЦТП-13 6,30 5,752 0,55

13 СГМУП «ГТС» ЦТП-14 6,34 4,413 1,93

14 СГМУП «ГТС» ЦТП-15 4,60 3,051 1,55

15 СГМУП «ГТС» ЦТП-16 6,02 4,51 1,51

16 СГМУП «ГТС» ЦТП-17 4,80 4,966 -0,17

17 СГМУП «ГТС» ЦТП-18 7,30 7,143 0,16

18 СГМУП «ГТС» ЦТП-19 4,70 4,321 0,38

19 СГМУП «ГТС» ЦТП-20 4,20 1,568 2,63

20 СГМУП «ГТС» ЦТП-21 6,02 3,835 2,19

21 СГМУП «ГТС» ЦТП-22 1,50 1,357 0,14

22 СГМУП «ГТС» ЦТП-23 4,70 3,214 1,49

Резерв мощности, 

Гкал/час

www.surgutgts.ru
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23 СГМУП «ГТС» ЦТП-24 7,24 6,35 0,89

24 СГМУП «ГТС» ЦТП-25 3,95 3,728 0,22

25 СГМУП «ГТС» ЦТП-26 11,02 7,582 3,44

26 СГМУП «ГТС» ЦТП-27 4,60 1,266 3,33

27 СГМУП «ГТС» ЦТП-28 7,50 2,322 5,18

28 СГМУП «ГТС» ЦТП-29 2,50 2,315 0,19

29 СГМУП «ГТС» ЦТП-30 7,50 3,849 3,65

30 СГМУП «ГТС» ЦТП-31 7,80 9,529 -1,73

31 СГМУП «ГТС» ЦТП-32 7,80 4,801 3,00

32 СГМУП «ГТС» ЦТП-33 6,40 4,835 1,57

33 СГМУП «ГТС» ЦТП-34 6,60 5,638 0,96

34 СГМУП «ГТС» ЦТП-35 4,00 3,958 0,04

35 СГМУП «ГТС» ЦТП-36 4,83 2,492 2,34

36 СГМУП «ГТС» ЦТП-37 6,34 6,588 -0,25

37 СГМУП «ГТС» ЦТП-38 4,90 3,191 1,71

38 СГМУП «ГТС» ЦТП-39 4,90 2,941 1,96

39 СГМУП «ГТС» ЦТП-40 3,90 3,913 -0,01

40 СГМУП «ГТС» ЦТП-41 1,80 1,758 0,04

41 СГМУП «ГТС» ЦТП-42 3,28 2,404 0,88

42 СГМУП «ГТС» ЦТП-43 4,60 3,884 0,72

43 СГМУП «ГТС» ЦТП-45 6,50 5,981 0,52

44 СГМУП «ГТС» ЦТП-46 5,81 2,931 2,88

45 СГМУП «ГТС» ЦТП-47 1,60 0,877 0,72

46 СГМУП «ГТС» ЦТП-48 5,90 4,396 1,50

47 СГМУП «ГТС» ЦТП-49 8,00 7,838 0,16

48 СГМУП «ГТС» ЦТП-50 4,60 3,522 1,08

49 СГМУП «ГТС» ЦТП-51 6,50 6,263 0,24

50 СГМУП «ГТС» ЦТП-52 8,12 4,214 3,91

51 СГМУП «ГТС» ЦТП-53 5,91 5,15 0,76

52 СГМУП «ГТС» ЦТП-54 4,00 2,284 1,72



53 СГМУП «ГТС» ЦТП-55 6,40 6,314 0,09

54 СГМУП «ГТС» ЦТП-56 6,40 4,224 2,18

55 СГМУП «ГТС» ЦТП-57 2,00 0,802 1,20

56 СГМУП «ГТС» ЦТП-58 5,00 3,652 1,35

57 СГМУП «ГТС» ЦТП-59 8,00 7,098 0,90

58 СГМУП «ГТС» ЦТП-60 9,00 9,428 -0,43

59 СГМУП «ГТС» ЦТП-61 8,00 7,535 0,47

60 СГМУП «ГТС» ЦТП-62 8,00 5,814 2,19

61 СГМУП «ГТС» ЦТП-63 8,00 7,012 0,99

62 СГМУП «ГТС» ЦТП-64 6,00 4,197 1,80

63 СГМУП «ГТС» ЦТП-65 6,00 3,464 2,54

64 СГМУП «ГТС» ЦТП-66 7,10 5,399 1,70

65 СГМУП «ГТС» ЦТП-67 5,50 1,723 3,78

66 СГМУП «ГТС» ЦТП-68 5,50 2,934 2,57

67 СГМУП «ГТС» ЦТП-69 5,50 2,181 3,32

68 СГМУП «ГТС» ЦТП-70 5,50 3,997 1,50

69 СГМУП «ГТС» ЦТП-71 5,50 3,639 1,86

70 СГМУП «ГТС» ЦТП-72 5,50 4,863 0,64

71 СГМУП «ГТС» ЦТП-73 7,80 0,086 7,71

72 СГМУП «ГТС» ЦТП-74 3,00 2,006 0,99

73 СГМУП «ГТС» ЦТП-75 7,10 3,501 3,60

74 СГМУП «ГТС» ЦТП-76 8,80 5,814 2,99

75 СГМУП «ГТС» ЦТП-77 8,80 5,811 2,99

76 СГМУП «ГТС» ЦТП-78 4,30 4,354 -0,05

77 СГМУП «ГТС» ЦТП-79 4,50 3,502 1,00

78 СГМУП «ГТС» ЦТП-80 7,50 5,815 1,69

79 СГМУП «ГТС» ЦТП-81 6,10 6,429 -0,33

80 СГМУП «ГТС» ЦТП-82 5,12 5,107 0,01

81 СГМУП «ГТС» ЦТП-83 5,85 5,633 0,22

82 СГМУП «ГТС» ЦТП-85 5,20 4,297 0,90



83 СГМУП «ГТС» ЦТП-93 0,39 0,05 0,34

84 СГМУП «ГТС» ЦТП-94 7,80 1,74 6,06

85 СГМУП «ГТС» ЦТП-95 8,00 4,90 3,10

86 СГМУП «ГТС» ЦТП-96 4,49 5,49 -1,00

87 СГМУП «ГТС» ЦТП-97 6,91 2,55 4,36

88 СГМУП «ГТС» ЦТП-98 2,09 2,36 -0,27

89 СГМУП «ГТС» ЦТП-99 5,00 3,60 1,40

90 СГМУП «ГТС» ЦТП-100 2,30 0,48 1,82

91 СГМУП «ГТС» ЦТП-101 1,50 0,12 1,38

92 СГМУП «ГТС» ЦТП-102 5,31 2,55 2,76

93 СГМУП «ГТС» ЦТП-103 4,10 3,73 0,37

94 СГМУП «ГТС» ЦТП-104 0,75 0,06 0,69

95 СГМУП «ГТС» ЦТП-105 0,00 0,02 -0,02

96 СГМУП «ГТС» Котельная №5 1,5 0,87 0,63

97 СГМУП «ГТС» Котельная №22 1,02 0,81 0,21

98 СГМУП «ГТС» Котельная №24 1,65 0,43 1,22

99 СГМУП «ГТС» Котельная № 26 0,49 0,97 -0,48

100 СГМУП «ГТС» Котельная № 27 1 0,49 0,51

101 СГМУП «ГТС» Котельная № 28 0,2 0,47 -0,27

102 СГМУП «ГТС» Котельная № 30 1,5 0,17 1,33

103 СГМУП «ГТС» Котельная № 33 0,69 0,11 0,58

104 СГМУП «ГТС» Котельная № 34 0,13 0,01 0,12

141,228

2. Наличие на сайтах органов местного самоуправления полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих 

на их территории подключение (технологическое присоединение), со ссылками на сайты данных организаций, где размещена 

информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения, П-3637.

№ 
Наименование ресурсоснабжающей / 

теплосетевой организации

Руководитель ресурсоснабжающей / 

теплосетевой организации

1 2 3

Контактная 

информация 

организации (тел.: 

4

Ссылка на интернет ресурс 

ресурсоснабжающей/ теплосетевой о 

размещении доступной мощности на источнике 

5

Резерв мощности системы ГВС на 1 квартал 2021г  



СГМУП «ГТС» Юркин Василий Николаевич

Начальник ТО                                                                               Шабельник М.К.

Технический отдел

Скородумова Т.А.

52-43-34

www.surgutgts.ru
52-43-11;37-65-00 

gts@surgutgts.ru
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